
件　　名　（令和元年度　消防設備点検）

数量 単位 単　価 金　額 摘　要

環境管理センター

　事務棟 1 回 消火器2本,標識2枚

　ごみ焼却施設 1 回
消火器32本,消火栓設備10台,粉末消火設備3基,自動火災報知設備151個,
誘導灯Ｃ級28台,誘導灯Ｂ級7台,非常用発電機1台,防火扉・シャッター3枚

　廃プラスチック処理施設 1 回 消火器6本,自動火災報知設備18個,誘導灯Ｃ級5台,標識1枚

　粗大ごみ処理施設 1 回 消火器20本,自動火災報知設備105個,誘導灯Ｃ級8台,標識19枚

　事務棟 1 回 消火器2本,標識2枚

　ごみ焼却施設 1 回
消火器32本,消火栓設備10台,粉末消火設備3基,自動火災報知設備151個,
誘導灯Ｃ級28台,誘導灯Ｂ級7台,非常用発電機1台,防火扉・シャッター3枚

　廃プラスチック処理施設 1 回 消火器6本,自動火災報知設備18個,誘導灯Ｃ級5台,標識1枚

　粗大ごみ処理施設 1 回 消火器20本,自動火災報知設備105個,誘導灯Ｃ級8台,標識19枚
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黒川地域行政事務組合



 

 

令和元年度 消防設備点検 仕様書 

 

１．件  名  令和元年度 消防設備点検 

 

２．目  的  消防法第17条の3の3の規定に基づき，各施設の設備が正常に維持されている

か点検するもの。 

 

３．施行場所  黒川郡大和町吉田字根古北 50 環境管理センター 

 

４．履行期間  契約締結日の翌日から令和 2 年 3 月 31 日まで 

 

５．事業内容   

  下記の施設及び設備について点検するもの。 

      

施設名 点検内容 

事務棟 機能点検,機器総合点検 

ごみ焼却施設(非常用発電機含む) 機能点検,機器総合点検 

廃プラスチック処理施設 機能点検,機器総合点検 

粗大ごみ処理施設 機能点検,機器総合点検 

※各施設及び設備の詳細は，「黒川地域行政事務組合 消防設備点検リスト」を参照すること。 

・ごみ焼却施設設置の非常用発電機の機器総合点検は、定格 30%負荷試験で行うものとする。 

・機能点検及び機器総合点検の実施予定月については，それぞれ 8 月と 2 月とする。 

  

６．提出書類   

        消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書に点検結果及び必要事項を

記載し，黒川消防署長あて，正副 1 部ずつ提出するものとする。 

副 1 部は返却され次第，業務完了届と併せて環境管理センターに提出するも

のとする。 

 

７．支払方法  一括払いとする。事業実施終了後，契約履行確認をした上で，適法な支払

請求書を受領した後，30日以内に支払うものとする。 

 

８．そ の 他  

1)見積書の提出にあたっては，基本的に現地確認の上作成するものとし，見積内訳書を

添付し提出すること。 

2)この仕様書の内容について疑義等が生じた場合は，行政事務組合と協議するものとす

る。 

3)点検基準は昭和 50 年 10 月 16 日消防庁告示第 14 号に定められているとおりとする。 

4)報告書様式は，平成 16 年 5 月 31 日消防庁告示第 9 号及び 3)記載の告示に定められた

ものを用いること。 



黒川地域行政事務組合 消防設備点検リスト

施設名 事務棟

構造・規模

点検項目・箇所

 消火器・消火栓設備

 誘導標識点検 避難口標識2枚

施設名 ごみ焼却施設

構造・規模 SRC造 地上4階 地下〆階 床面積1,600.47㎡ 延べ面積2,766.34㎡

点検項目・箇所

 消火器・消火栓設備

 配線点検(消火栓)

 粉末消火設備 3種×3基(消火剤量 各33ｋｇ、加圧用ガス 各CO2,1ℓ)

 自動火災報知設備 別紙2参照

 配線点検

 (自動火災報知設備)
 2階分電盤2P1E-20A

1階：避難口誘導灯Ｃ級7台 通路誘導灯Ｃ級7台 

2階：避難口誘導灯Ｂ級3台 避難口誘導灯Ｃ級7台 通路誘導灯Ｃ級7台

中3階：避難口誘導灯Ｂ級1台

3階：避難口誘導灯Ｂ級2台

CG階：避難口誘導灯Ｂ級1台
 配線点検

 (誘導灯及び誘導標識)
分電盤NFB-20A

 非常用発電機 別紙3-1～3-7参照

 防火扉・シャッター設備 別紙4参照

施設名 廃プラスチック処理施設

構造・規模 鉄骨造 地上2階 地下1階 床面積243㎡ 延べ面積323.260㎡

点検項目・箇所

別紙5参照

 自動火災報知設備 別紙6参照

 配線点検

 (自動火災報知設備)
別棟事務所分電盤NFB-20A

1階：避難口Ｃ級2台 避難口標識1枚

2階：避難口Ｃ級2台

地階：避難口Ｃ級1台
 配線点検

 (誘導灯及び誘導標識)
1階分電盤NFB-20A

施設名 粗大ごみ処理施設

構造・規模 鉄骨一部RC造 地上2階 地下1階 床面積1037.620㎡ 延べ面積1824.370㎡

点検項目・箇所

 消火器 別紙7参照

 自動火災報知設備 別紙8参照

 配線点検

 (自動火災報知設備)
別棟事務所分電盤NFB-20A

1階：避難口Ｃ級3台 避難口標識6枚

2階：避難口Ｃ級5台 避難口標識12枚 通路標識1枚

 配線点検

 (誘導灯及び誘導標識)
各階分電盤NFB-20A

消火器2本(玄関、玄関裏 PP-10C)

 誘導灯及び誘導標識

 誘導灯及び誘導標識

別紙1参照

 誘導灯及び誘導標識

 消火器



別紙1

消火器リスト(ごみ焼却施設)

番号 階 設置位置 種別 型式

1 1 プラットホーム ＡＢＣ粉末 YA-10NX

2 1 プラットホーム ＡＢＣ粉末 YNL-3X

3 1 事務室兼応接室 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

4 1 エントランスホール ＡＢＣ粉末 YNL-3X

5 1 廊下 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

6 1 電気室 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

7 1 電気室 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

8 1 非常用発電機室 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

9 1 炉室 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

10 1 炉室 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

11 1 炉室 ＡＢＣ粉末 YNL-3X

12 1 炉室 ＡＢＣ粉末 PEP-10N

13 2 見学者通路 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

14 2 見学者通路 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

15 2 見学者通路 ＡＢＣ粉末 YNL-3X

16 2 中央操作室 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

17 2 炉室-1 ＡＢＣ粉末 YNL-3X

18 2 炉室-2 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

19 2 炉室-3 ＡＢＣ粉末 PEP-10N

20 2 炉室上部 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

21 2 有毒ガス除去装置室 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

22 3 炉室 ＡＢＣ粉末 PEP-10N

23 3 ホッパステージ入口前 ＡＢＣ粉末 YA-10NX

24 3 ホッパステージ ＡＢＣ粉末 YA-10NX

25 3 ホッパステージ ＡＢＣ粉末 YA-10NX

26 3 ホッパステージ ＡＢＣ粉末 YNL-3X

27 3 炉室上部(余熱利用エリア) ＡＢＣ粉末 YA-10NX

28 3 炉室上部 ＡＢＣ粉末 YNL-3X

29 CG 炉室上部(1号煙突) ＡＢＣ粉末 YA-10NX

30 屋外 少量危険物 ＡＢＣ粉末 PEP-10N

31 危険物地下タンク ＡＢＣ粉末 PEP-10N

32 危険物地下タンク ＡＢＣ粉末 PEP-10N

消火栓設備

番号 階 設置位置 種別 型式

1 1 エントランスホール ― ―

2 1 プラットホーム ― ―

3 1 炉室 ― ―

4 1 炉室 ― ―

5 2 見学者通路 ― ―

6 2 炉室-1 ― ―

7 2 炉室-2 ― ―

8 3 ホッパステージ ― ―

9 3 炉室上部(余熱利用エリア) ― ―

10 CG 炉室上部(1号煙突) ― ―



別紙2

自動火災報知機リスト(ごみ焼却施設)

非

蓄

積

蓄

積

非

蓄

積

蓄

積

非

蓄

積

蓄

積

1
プラットホーム

監視室
4 1 1 1 1

2 1階 北東部 6 10 1 1

3
1階 工作室

ポンプ室,送風機室等
17 1

4 炉室 15 9 6 6

5 監視室小屋裏 2

6 1階 北東部 小屋裏 7

7 2階 北東部 12 10 1 1

8
2階 送風機室

飛灰処理室
6 1

9 2階 北東部 小屋裏 7

10 ホッパーステージ 5 7 3 1

11 煙突点検部分 1 1 1

12 煙突点検部分 1 1 1

13 階段 1

14 ＥＶ 1

計 9 0 0 0 64 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 14 12
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別紙3-1



別紙3-2



別紙3-3



別紙3-4



別紙3-5



別紙3-6



別紙3-7



 

別紙３-８ 



別紙4

防火扉・シャッターリスト(ごみ焼却施設)

濃

度

ΔV

1 1F廊下防火扉 2 1

2 1Ｆ炉室防火シャッター 1 1 1

3 2F中央操作室防火シャッター 1 1 1

計 0 2 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

シャッター 危害防止装置付

復旧は手動操作用シャッターBOX押しボタン(電動)

手

動

開
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中
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器
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設    置    数

自動起動装置



別紙5

消火器リスト(廃プラスチック処理施設)

番号 階 設置位置 種別 型式

1 1 機械室(東通路) ＡＢＣ粉末 ME10AL

2 1 機械室(北出入口) 強化液 ML3C

3 1 機械室(南出入口) 強化液 ML3C

4 2 手選別室 ＡＢＣ粉末 ME10AL

5 地下 コンベア室 ＡＢＣ粉末 ME10AL

6 別棟 車庫 ＡＢＣ粉末 ME10AL



別紙6

自動火災報知機リスト(廃プラスチック処理施設)

非

蓄

積

蓄

積
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積
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積

非
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積
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積

1 地階 1 1 1

2 1Ｆ 5 1 1

3 2Ｆ 2 1 1

4 車庫 2 1 1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

計 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 4
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別紙7

消火器リスト(粗大ごみ処理施設)

番号 階 設置位置 種別 型式

1 屋外 貯留ヤード横 ＡＢＣ粉末 ME10AL

2 屋外 倉庫前 ＡＢＣ粉末 AH-10M2

3 地下 資源コンベア ＡＢＣ粉末 ME10AL

4 地下 粗大コンベア ＡＢＣ粉末 ME10AL

5 地下 破砕機室 ＡＢＣ粉末 AH-10M2

6 1 玄関 ＡＢＣ粉末 ME10AL

7 1 電気室 ＡＢＣ粉末 ME10AL

8 1 プラットホーム北 ＡＢＣ粉末 ME10AL

9 1 プラットホーム東 ＡＢＣ粉末 CA-10EB

10 1 プラットホーム南 ＡＢＣ粉末 KLD-10

11 1 搬出室 ＡＢＣ粉末 CA-10EB

12 1 破砕機前室 ＡＢＣ粉末 ME10AL

13 2 手選別室 ＡＢＣ粉末 ME10AL

14 2 中央制御室 ＡＢＣ粉末 ME10AL

15 2 リサイクル工房前 ＡＢＣ粉末 ME10AL

16 2 女子更衣室前 強化液 ＭＬ3Ｃ

17 2 選別室入口中 ＡＢＣ粉末 ME10AL

18 2 選別室階段側 ＡＢＣ粉末 ME10AL

19 2 選別室階段側 ＡＢＣ粉末 ME10AL

20 2 選別室階段側 ＡＢＣ粉末 ME10AL



別紙8

自動火災報知機リスト(粗大ごみ処理施設)

非

蓄

積

蓄

積

非

蓄

積

蓄

積

非

蓄

積

蓄

積

1 地階破砕機ピット 6 1

2 地階北コンベヤピット 3

3 地階南コンベヤピット 5 1

4 地階プラットホーム東 4 2 2 2 2 1

5 地階コンベヤ階段 1

6 1Ｆ電気室貯留ヤード 2 5 2 1 1

7 1Ｆ破砕機室 2 2 1

8 1Ｆプラットホーム西吹き抜け 2

9 搬出室、選別室 1 13 3

10 2Ｆ東側 10 3 3 1 1

11 2Ｆ西側 1 5 2 1

12 西階段 3

13 南階段 2

14 荷物用リフト 1

15 2階天井裏 7

計 9 0 0 15 44 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 12 4
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